
Commune(s) et/ou quartier(s) du réseau  Pour information, liste des communes alimentées par le
réseau sélectionné. Le point de prélèvement sur ce réseau est situé sur l'une de ces communes.
- JUSSECOURT-MINECOURT

Eau potable

Résultats des analyses du contrôle sanitaire des eaux destinées à la
consommation humaine

Critères de recherche

Département  MARNE

Commune  JUSSECOURT-MINECOURT

Réseau(x)    Liste des réseaux alimentant la commune sélectionnée. JUSSECOURT MINECOURT

Rechercher

Bulletin précédent      

Informations générales

Date du prélèvement 21/09/2020  11h45
Commune de prélèvement JUSSECOURT-MINECOURT

Installation JUSSECOURT MINECOURT
Service public de distribution JUSSECOURT MINECOURT

Responsable de distribution MAIRIE DE JUSSECOURT MINECOURT
Maître d'ouvrage MAIRIE DE JUSSECOURT MINECOURT



Conformité

Conclusions sanitaires

Eau NON CONFORME pour les paramètres physico-chimiques
contrôlés. Teneur en NITRATES supérieure à la limite de qualité
fixée à 50 mg/l. L'eau peut être utilisée pour les usages
sanitaires courants mais ne doit pas être consommée par les
nourrissons et les femmes enceintes. Concernant le problème
des NITRATES, une modification de la ressource est nécessaire.

Conformité bactériologique oui
Conformité physico-chimique non

Respect des références de qualité oui

Résultats d'analyses

Paramètre Valeur Limite de
qualité

Référence de
qualité

Entérocoques /100ml-MS 0 n/(100mL) ≤ 0 n/(100mL)
Bact. aér. revivifiables à 22°-68h <1 n/mL
Bact. aér. revivifiables à 36°-44h <1 n/mL
Bactéries coliformes /100ml-MS 0 n/(100mL) ≤ 0 n/(100mL)
Escherichia coli /100ml - MF 0 n/(100mL) ≤ 0 n/(100mL)
Température de l'eau * 19 °C ≤ 25 °C
Température de mesure du pH * 19,0 °C

Couleur (qualitatif) Aucun changement
anormal

Aspect (qualitatif) 0

Odeur (qualitatif) Aucun changement
anormal

Turbidité néphélométrique NFU <0,30 NFU ≤ 2 NFU
Chlore libre * <0,05 mg(Cl2)/L
Chlore total * <0,05 mg(Cl2)/L
pH * 7,4 unité pH ≥6.5 et ≤ 9 unité pH

Conductivité à 25°C 640 µS/cm ≥200 et ≤ 1100
µS/cm

Ammonium (en NH4) <0,050 mg/L ≤ 0.1 mg/L
Nitrates (en NO3) 55,6 mg/L ≤ 50 mg/L
Sulcotrione <0,050 µg/L ≤ 0,1 µg/L
Mésotrione <0,050 µg/L ≤ 0.1 µg/L
2,4-MCPA <0,005 µg/L ≤ 0.1 µg/L
2,4-MCPB <0,005 µg/L ≤ 0.1 µg/L
Dichlorprop <0,020 µg/L ≤ 0.1 µg/L
Dichlorprop-P <0,030 µg/L ≤ 0.1 µg/L
2,4,5-T <0,020 µg/L ≤ 0.1 µg/L
Mecoprop-1-octyl ester <0,005 µg/L ≤ 0.1 µg/L
Haloxyfop <0,020 µg/L ≤ 0.1 µg/L
2,4-D <0,020 µg/L ≤ 0.1 µg/L
Mécoprop <0,005 µg/L ≤ 0.1 µg/L
Mécoprop-p <0,020 µg/L ≤ 0.1 µg/L
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Paramètre Valeur Limite de
qualité

Référence de
qualité

Triclopyr <0,020 µg/L ≤ 0.1 µg/L
2,4-DB <0,050 µg/L ≤ 0.1 µg/L
Aldicarbe sulfoxyde <0,020 µg/L ≤ 0.1 µg/L
Carbendazime <0,005 µg/L ≤ 0.1 µg/L
Carbétamide <0,005 µg/L ≤ 0.1 µg/L
Carbofuran <0,005 µg/L ≤ 0.1 µg/L
Chlorprophame <0,005 µg/L ≤ 0.1 µg/L
Diallate <0,020 µg/L ≤ 0.1 µg/L
Fenoxycarbe <0,005 µg/L ≤ 0.1 µg/L
Iprovalicarb <0,005 µg/L ≤ 0.1 µg/L
Méthiocarb <0,005 µg/L ≤ 0.1 µg/L
Oxamyl <0,020 µg/L ≤ 0.1 µg/L
Propoxur <0,005 µg/L ≤ 0.1 µg/L
Prosulfocarbe <0,005 µg/L ≤ 0,1 µg/L
Pyrimicarbe <0,005 µg/L ≤ 0.1 µg/L
Aldicarbe sulfoné <0,020 µg/L ≤ 0.1 µg/L
Thiophanate méthyl <0,005 µg/L ≤ 0.1 µg/L
Tiocarbazil <0,005 µg/L ≤ 0.1 µg/L
Triallate <0,005 µg/L ≤ 0.1 µg/L
Diméthachlore OXA <0,030 µg/L ≤ 0.1 µg/L
DDE-2,4' <0,005 µg/L ≤ 0.1 µg/L
Dieldrine <0,005 µg/L ≤ 0.03 µg/L
Dimétachlore <0,005 µg/L ≤ 0.1 µg/L
CGA 354742 <0,030 µg/L ≤ 0.1 µg/L
Aldrine <0,005 µg/L ≤ 0.03 µg/L
Endrine <0,005 µg/L ≤ 0.1 µg/L
HCH alpha <0,005 µg/L ≤ 0.1 µg/L
HCH gamma (lindane) <0,005 µg/L ≤ 0.1 µg/L
Heptachlore <0,005 µg/L ≤ 0.03 µg/L
Heptachlore époxyde <0,005 µg/L ≤ 0,03 µg/L
Chlorpyriphos éthyl <0,005 µg/L ≤ 0.1 µg/L
Diazinon <0,005 µg/L ≤ 0.1 µg/L
Dichlorvos <0,030 µg/L ≤ 0.1 µg/L
Diméthoate <0,005 µg/L ≤ 0.1 µg/L
Disyston <0,010 µg/L ≤ 0.1 µg/L
Phoxime <0,005 µg/L ≤ 0.1 µg/L
Thiométon <0,010 µg/L ≤ 0.1 µg/L
Cyanazine <0,005 µg/L ≤ 0.1 µg/L
Améthryne <0,005 µg/L ≤ 0.1 µg/L
Desmétryne <0,005 µg/L ≤ 0.1 µg/L
Flufenacet <0,005 µg/L ≤ 0.1 µg/L
Hexazinone <0,005 µg/L ≤ 0.1 µg/L
Métamitrone <0,005 µg/L ≤ 0,1 µg/L
Métribuzine <0,005 µg/L ≤ 0.1 µg/L
Prométhrine <0,005 µg/L ≤ 0.1 µg/L
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Paramètre Valeur Limite de
qualité

Référence de
qualité

Prométon <0,005 µg/L ≤ 0.1 µg/L
Atrazine <0,005 µg/L ≤ 0.1 µg/L
Propazine <0,020 µg/L ≤ 0.1 µg/L
Sébuthylazine <0,005 µg/L ≤ 0.1 µg/L
Secbuméton <0,005 µg/L ≤ 0.1 µg/L
Simazine <0,005 µg/L ≤ 0.1 µg/L
Terbuméton <0,005 µg/L ≤ 0.1 µg/L
Terbutryne <0,005 µg/L ≤ 0.1 µg/L
Terbuthylazin <0,005 µg/L ≤ 0,1 µg/L
Simazine hydroxy <0,005 µg/L ≤ 0.1 µg/L
Atrazine-2-hydroxy 0,026 µg/L ≤ 0.1 µg/L
Atrazine déséthyl <0,005 µg/L ≤ 0.1 µg/L
Atrazine-déisopropyl <0,020 µg/L ≤ 0.1 µg/L
Atrazine déséthyl-2-hydroxy <0,005 µg/L ≤ 0.1 µg/L
Terbuthylazin déséthyl <0,005 µg/L ≤ 0.1 µg/L
Terbuthylazin déséthyl-2-
hydroxy <0,005 µg/L ≤ 0.1 µg/L

Hydroxyterbuthylazine <0,020 µg/L ≤ 0.1 µg/L
Terbuméton-désethyl <0,005 µg/L ≤ 0.1 µg/L
Atrazine déséthyl déisopropyl <0,020 µg/L ≤ 0.1 µg/L
OXA alachlore <0,050 µg/L ≤ 0.1 µg/L
Cymoxanil <0,005 µg/L ≤ 0,1 µg/L
Boscalid <0,005 µg/L ≤ 0.1 µg/L
Diméthénamide <0,005 µg/L ≤ 0.1 µg/L
Diméthénamide ESA <0,030 µg/L ≤ 0.1 µg/L
Diméthénamide OXA <0,030 µg/L ≤ 0.1 µg/L
Cyazofamide <0,005 µg/L ≤ 0.1 µg/L
Isoxaben <0,005 µg/L ≤ 0.1 µg/L
Fenhexamid <0,010 µg/L ≤ 0.1 µg/L
Méfonoxan <0,10 µg/L ≤ 0.1 µg/L
Métazachlore <0,005 µg/L ≤ 0.1 µg/L
Métolachlore <0,005 µg/L ≤ 0.1 µg/L
S-Métolachlore <0,10 µg/L ≤ 0.1 µg/L
Métolachlor NOA 0,055 µg/L ≤ 0.1 µg/L
Napropamide <0,005 µg/L ≤ 0,1 µg/L
Oryzalin <0,020 µg/L ≤ 0.1 µg/L
Propyzamide <0,005 µg/L ≤ 0,1 µg/L
Tébutam <0,005 µg/L ≤ 0.1 µg/L
Acétochlore <0,005 µg/L ≤ 0.1 µg/L
Diflubenzuron <0,020 µg/L ≤ 0.1 µg/L
Diuron <0,005 µg/L ≤ 0.1 µg/L
1-(3,4-dichlorophényl)-urée <0,005 µg/L ≤ 0.1 µg/L
1-(3,4-dichlorophényl)-3-
méthylurée <0,005 µg/L ≤ 0.1 µg/L

1-(4-isopropylphenyl)-urée <0,005 µg/L ≤ 0.1 µg/L
Ethidimuron <0,005 µg/L ≤ 0.1 µg/L
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Paramètre Valeur Limite de
qualité

Référence de
qualité

Fénuron <0,020 µg/L ≤ 0.1 µg/L
Hexaflumuron <0,005 µg/L ≤ 0.1 µg/L
Trinéxapac-éthyl <0,020 µg/L ≤ 0.1 µg/L
Iodosulfuron-methyl-sodium <0,005 µg/L ≤ 0.1 µg/L
Isoproturon <0,005 µg/L ≤ 0.1 µg/L
Desméthylisoproturon <0,005 µg/L ≤ 0.1 µg/L
Buturon <0,005 µg/L ≤ 0.1 µg/L
Linuron <0,005 µg/L ≤ 0.1 µg/L
Métabenzthiazuron <0,005 µg/L ≤ 0.1 µg/L
Métoxuron <0,005 µg/L ≤ 0.1 µg/L
Métobromuron <0,005 µg/L ≤ 0.1 µg/L
Monolinuron <0,005 µg/L ≤ 0.1 µg/L
Chloroxuron <0,005 µg/L ≤ 0.1 µg/L
Monuron <0,005 µg/L ≤ 0.1 µg/L
Chlorsulfuron <0,020 µg/L ≤ 0.1 µg/L
Chlortoluron <0,005 µg/L ≤ 0.1 µg/L
Néburon <0,005 µg/L ≤ 0.1 µg/L
Cycluron <0,005 µg/L ≤ 0.1 µg/L
Thébuthiuron <0,005 µg/L ≤ 0.1 µg/L
Thiazfluron <0,020 µg/L ≤ 0.1 µg/L
Flazasulfuron <0,005 µg/L ≤ 0.1 µg/L
Flupyrsulfuron-méthyle <0,005 µg/L ≤ 0.1 µg/L
Amidosulfuron <0,005 µg/L ≤ 0.1 µg/L
Mésosulfuron-méthyl <0,005 µg/L ≤ 0.1 µg/L
Metsulfuron méthyl <0,020 µg/L ≤ 0.1 µg/L
Nicosulfuron <0,005 µg/L ≤ 0,1 µg/L
Prosulfuron <0,005 µg/L ≤ 0.1 µg/L
Rimsulfuron <0,005 µg/L ≤ 0.1 µg/L
Sulfosulfuron <0,005 µg/L ≤ 0.1 µg/L
Thifensulfuron méthyl <0,005 µg/L ≤ 0,1 µg/L
Tribenuron-méthyle <0,020 µg/L ≤ 0.1 µg/L
Triasulfuron <0,005 µg/L ≤ 0.1 µg/L
Triflusulfuron-methyl <0,005 µg/L ≤ 0,1 µg/L
Cyperméthrine <0,005 µg/L ≤ 0.1 µg/L
Alphaméthrine <0,005 µg/L ≤ 0.1 µg/L
Piperonil butoxide <0,005 µg/L ≤ 0.1 µg/L
Tefluthrine <0,005 µg/L ≤ 0.1 µg/L
Bromoxynil <0,005 µg/L ≤ 0.1 µg/L
Dicamba <0,050 µg/L ≤ 0,1 µg/L
Dinoseb <0,005 µg/L ≤ 0.1 µg/L
Dinoterbe <0,030 µg/L ≤ 0.1 µg/L
Dinitrocrésol <0,020 µg/L ≤ 0.1 µg/L
Imazaméthabenz <0,005 µg/L ≤ 0.1 µg/L
Imazaméthabenz-méthyl <0,010 µg/L ≤ 0.1 µg/L
Ioxynil <0,005 µg/L ≤ 0.1 µg/L
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Paramètre Valeur Limite de
qualité

Référence de
qualité

Pentachlorophénol <0,030 µg/L ≤ 0.1 µg/L
Flusilazol <0,005 µg/L ≤ 0.1 µg/L
Flutriafol <0,005 µg/L ≤ 0.1 µg/L
Difénoconazole <0,005 µg/L ≤ 0.1 µg/L
Diniconazole <0,005 µg/L ≤ 0.1 µg/L
Aminotriazole <0,050 µg/L ≤ 0.1 µg/L
Azaconazole <0,005 µg/L ≤ 0.1 µg/L
Metconazol <0,005 µg/L ≤ 0.1 µg/L
Propiconazole <0,005 µg/L ≤ 0.1 µg/L
Triticonazole <0,020 µg/L ≤ 0.1 µg/L
Myclobutanil <0,005 µg/L ≤ 0.1 µg/L
Bitertanol <0,005 µg/L ≤ 0.1 µg/L
Bromuconazole <0,005 µg/L ≤ 0.1 µg/L
Cyproconazol <0,005 µg/L ≤ 0.1 µg/L
Prothioconazole <0,050 µg/L ≤ 0.1 µg/L
Epoxyconazole <0,005 µg/L ≤ 0.1 µg/L
Tébuconazole <0,005 µg/L ≤ 0.1 µg/L
Fenbuconazole <0,005 µg/L ≤ 0.1 µg/L
Triadiméfon <0,005 µg/L ≤ 0.1 µg/L
Florasulam <0,005 µg/L ≤ 0.1 µg/L
Fludioxonil <0,005 µg/L ≤ 0.1 µg/L
Triadimenol <0,005 µg/L ≤ 0.1 µg/L
Azoxystrobine <0,005 µg/L ≤ 0.1 µg/L
Pyraclostrobine <0,005 µg/L ≤ 0.1 µg/L
Total des pesticides analysés 0,081 µg/L ≤ 0.5 µg/L
Bénalaxyl <0,005 µg/L ≤ 0.1 µg/L
Bixafen <0,005 µg/L ≤ 0.1 µg/L
Benfluraline <0,005 µg/L ≤ 0.1 µg/L
Benzidine <0,050 µg/L ≤ 0.1 µg/L
Bentazone <0,020 µg/L ≤ 0.1 µg/L
Bromacil <0,005 µg/L ≤ 0.1 µg/L
Benoxacor <0,005 µg/L ≤ 0.1 µg/L
Chlorure de choline <0,200 µg/L ≤ 0.1 µg/L
Hydrazide maleïque <0,5 µg/L ≤ 0.1 µg/L
Captane <0,010 µg/L ≤ 0.1 µg/L
Clopyralid <0,10 µg/L ≤ 0.1 µg/L
Chlorfluazuron <0,010 µg/L ≤ 0.1 µg/L
Chloridazone <0,005 µg/L ≤ 0.1 µg/L
2,6 Dichlorobenzamide <0,005 µg/L ≤ 0.1 µg/L
Clomazone <0,005 µg/L ≤ 0.1 µg/L
Diflufénicanil <0,005 µg/L ≤ 0.1 µg/L
Diméthomorphe <0,005 µg/L ≤ 0.1 µg/L
Dinocap <0,050 µg/L ≤ 0.1 µg/L
Diméfuron <0,005 µg/L ≤ 0.1 µg/L
Diquat <0,050 µg/L ≤ 0.1 µg/L
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Paramètre Valeur Limite de
qualité

Référence de
qualité

Ethofumésate <0,005 µg/L ≤ 0,1 µg/L
Fenpropidin <0,010 µg/L ≤ 0,1 µg/L
Fenpropimorphe <0,005 µg/L ≤ 0.1 µg/L
Fluroxypir <0,020 µg/L ≤ 0.1 µg/L
Fluridone <0,005 µg/L ≤ 0.1 µg/L
Fluxapyroxad <0,010 µg/L ≤ 0.1 µg/L
Flurtamone <0,005 µg/L ≤ 0.1 µg/L
Fosetyl-aluminium <0,020 µg/L ≤ 0.1 µg/L
Bromadiolone <0,050 µg/L ≤ 0.1 µg/L
Glufosinate <0,020 µg/L ≤ 0.1 µg/L
Hexythiazox <0,020 µg/L ≤ 0.1 µg/L
Glyphosate <0,030 µg/L ≤ 0.1 µg/L
Imidaclopride <0,005 µg/L ≤ 0.1 µg/L
Iprodione <0,010 µg/L ≤ 0.1 µg/L
Isoxaflutole <0,005 µg/L ≤ 0.1 µg/L
Lenacile <0,005 µg/L ≤ 0,1 µg/L
Métalaxyle <0,005 µg/L ≤ 0.1 µg/L
Métaldéhyde <0,020 µg/L ≤ 0.1 µg/L
Metrafenone <0,005 µg/L ≤ 0.1 µg/L
Norflurazon <0,005 µg/L ≤ 0.1 µg/L
Desmethylnorflurazon <0,005 µg/L ≤ 0.1 µg/L
Oxadixyl <0,005 µg/L ≤ 0.1 µg/L
Chlormequat <0,050 µg/L ≤ 0.1 µg/L
Flutolanil <0,005 µg/L ≤ 0.1 µg/L
Hexachloropentadiène <0,10 µg/L ≤ 0.1 µg/L
Imazamox <0,005 µg/L ≤ 0.1 µg/L
Mépanipyrim <0,005 µg/L ≤ 0.1 µg/L
Pencycuron <0,005 µg/L ≤ 0.1 µg/L
Pendiméthaline <0,005 µg/L ≤ 0.1 µg/L
Lufénuron <0,050 µg/L ≤ 0.1 µg/L
Thiamethoxam <0,005 µg/L ≤ 0.1 µg/L
Piclorame <0,100 µg/L ≤ 0.1 µg/L
Prochloraze <0,010 µg/L ≤ 0,1 µg/L
Acétamiprid <0,005 µg/L ≤ 0.1 µg/L
Pyridate <0,010 µg/L ≤ 0.1 µg/L
Pyriméthanil <0,005 µg/L ≤ 0.1 µg/L
Quimerac <0,005 µg/L ≤ 0.1 µg/L
Quinoxyfen <0,005 µg/L ≤ 0.1 µg/L
Tébufenpyrad <0,005 µg/L ≤ 0.1 µg/L
Teflubenzuron <0,005 µg/L ≤ 0.1 µg/L
Tétraconazole <0,005 µg/L ≤ 0.1 µg/L
Paclobutrazole <0,005 µg/L ≤ 0.1 µg/L
Thiabendazole <0,005 µg/L ≤ 0.1 µg/L
Aclonifen <0,005 µg/L ≤ 0.1 µg/L
AMPA <0,020 µg/L ≤ 0.1 µg/L
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Paramètre Valeur Limite de
qualité

Référence de
qualité

Propoxycarbazone-sodium <0,020 µg/L ≤ 0.1 µg/L
Acide salicylique <100 ng/L

 * Analyse réalisée sur le terrain

javascript:window.parent.location=getGlossaireUri()+'#limitesqual'

